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El suministro de valvulas de mariposa, accesorios de termofusion y tuneria de polietileno para los
nuevos filtros de arena de la planta desaladora de agua de mar de Gran Tarajal, se desarrollara
técnicamente y se ajustara a las estipulaciones que se describen a continuacion:

1°) CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SUMINISTROS, SEGUN LOTES

LOTE N°1 - Suministro de accesorios de termofusién y tuberia de polietileno

Se han previsto las siguientes cantidades de accesorios de termofusion en polietileno, asi como
tuberia de polietileno, con sus didmetros correspondientes y segun las caracteristicas técnicas
gue se describen a continuacion:

Cantidad Pieza Diametro | Presion
15 Codo 90° x 315 mm SDR11 - PE100 DN315 PN16
7 Te igual 315 mm SDR11 - PE100 DN315 PN16
15 Portabridas 315 mm SDR11 - PE100 DN315 PN16
79 Manguito unién electrofusion 315 mm DN315 PN16
54 Metros de Tuberia 315 mm SDR11 - PE100 DN315 PN16
Bridas recubierta GGG50 acero para brida
15 DN300 PE315 PN16 DN300 PN16

Plazo de entrega.

Precio con portes incluidos del material entregado en nuestro almacén de Puerto del Rosario
(Fuerteventura).

LOTE N°2 = Suministro de valvulas de mariposa

VALVULA DE MARIPOSA SEGUN DIN 3202 K1 PARA MONTAJE ENTRE BRIDAS PN-10/16

Distancia entre caras 1ISO 5752 Serie 20

Recubrimiento anticorrosivo de epoxy RAL-50115 espesor medio 150 micras
Flujo bidireccional

Pruebas segln ISO 5208-EN1074

Conexion: WAFER

Cuerpo: GGG40

Mariposa: HALAR

Eje: AISI 420

Anillo: EPDM

Accionamiento: PALANCA
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Cantidades de valvulas de mariposa a suministrar:

4 Uds. DN 80 PN10 ACTUADOR PALANCA
4 Uds. DN 100 PN10 ACTUADOR PALANCA
4 Uds. DN 150 PN10 ACTUADOR PALANCA
4 Uds. DN 200 PN10 ACTUADOR PALANCA
4 Uds. DN 250 PN10 ACTUADOR PALANCA
14 Uds. DN 300 PN10 ACTUADOR PALANCA

Plazo de entrega.

Precio con portes incluidos del material entregado en nuestro almacén de Puerto del Rosario
(Fuerteventura).

2°) TRANSPORTE

- Las ofertas incluiran los costes por transporte hasta el almacén general del CAAF
en Puerto del Rosario -- Isla de Fuerteventura.

3% PRECIO MAXIMO DE LICITACION

El precio méximo de licitacion para estos suministros serdn segun los lotes:

El presupuesto maximo del LOTE N°1 para el suministro de los accesorios de termofusién y
tuberia de polietileno (segun las cantidades y caracteristicas técnicas mencionadas con
anterioridad), asciende a la cantidad de 15.900,00.- €.-, excluyendo el IGIC correspondiente
(795,00.- Euros), y el plazo de entrega de 2 semanas desde el dia siguiente a la fecha de la firma
del contrato de suministro.

El presupuesto maximo del LOTE N°2 para el suministro de las valvulas de mariposa (segun las
cantidades y caracteristicas técnicas mencionadas con anterioridad), asciende a la cantidad de
8.100,00.- €.-, excluyendo el IGIC correspondiente (405.- Euros), y el plazo de entrega de 6
semanas desde el dia siguiente a la fecha de la firma del contrato de suministro.

4°) PLAZO DE ENTREGA

El plazo méximo de entrega para el suministro del LOTE N°1 sera de 2 semanas desde el
dia siguiente a la fecha de la firma del contrato de suministro.

El plazo m&ximo de entrega para el suministro del LOTE N°2 sera de 6 semanas desde el
dia siguiente a la fecha de la firma del contrato de suministro.

5°) Solvencia técnica o profesional.-
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Se acreditard por el siguiente medio, de conformidad con el articulo 77 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico): Los licitadores deberan acreditar la realizacion de los principales
suministros de objeto similar a lo que es objeto de la presente contratacién, durante los tres
ultimos afios, indicando su importe, fechas y destinatario publico o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el destinatario
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario.

6°) CRITERIOS DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION

Las Ofertas presentadas se valoraran atribuyendo, en total maximo de 100 puntos,
distribuidos del modo siguiente:

CRITERIOS ECONOMICOS: PRECIO (100 PUNTOS)

Por el primer criterio se podran atribuir hasta 100 puntos. Obtenido el orden de relacién de
todas las ofertas respecto a ese criterio, la valoracion se llevara a cabo atendiendo el siguiente
criterio:

A la oferta mas ventajosa para el C.A.A.F. (O,) le corresponderan cien (100) puntos, de modo

gue po =100, el resto de las ofertas se le asignaran los puntos que proporcionalmente
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula:

Pi:M, i=1,2,3,...
Oi

Donde: “P;” es la puntuacion de cada oferta, “p,” es la puntuacién maxima, “O,” es el valor
cuantitativo de la mejor oferta y “O;” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

El ofertante que obtenga mayor puntuacién con la suma de los criterios sera la oferta que se
propondra al érgano de contratacion. En caso de empate se resolvera el concurso por sorteo.

Cada oferta tendra que cumplir los condicionantes técnicos que se detallan en el punto n°1 de

este pliego, a partir de ahi se puntuara por el criterio econémico.

Pto. del Rosario a, 24 de Octubre de 2011

fdo: Andrés Rodriguez Cabrera
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